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Auskunftserteilung 
 
GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH 
An der Stadthausbrücke 1 
20355 Hamburg 
Abteilung Einkauf / Vergabe 

Vergabenummer Datum 

GMH VOB OV 023-24 LG 25.01.2024 
 

 

Maßnahme: Fragen & Antworten für: 
Rahmwerder Straße 3 GU-Leistung 

 
 

Hinweis: 
Die Fragen sowie deren Beantwortung werden Bestandteil der Vertragsunterlagen. 

 
ACHTUNG: geänderte Termine 

Einreichfrist neu – 28.02.2024 um 10:00 Uhr 
Bindefrist neu – 29.04.2024 

 
 
Frage 1 vom 03.01.2024 
Nach Download der Anlagen haben wir festgestellt, dass die Ausführungsplanung TGA fehlt.  
Können Sie uns die Unterlagen zur Verfügung stellen?   
 
Antwort vom 04.01.2024 
Vielen Dank für Ihren Hinweis, wir haben Ihr Anliegen geprüft. 
Aufgrund eines technischen Problems fehlte sowohl die Planung der TGA, als auch die 
Tragwerksplanung in den Anlagen. 
Die Planunterlagen werden Ihnen hiermit per LINK bereitgestellt 
https://sbhcloud.hamburg.de/index.php/s/FspS9EHk6qD82XY 
 
 
Hinweis: 
Bitte nehmen Sie keine Änderungen im LV vor. Ihr Angebot wird unter Berücksichtigung der 
Beantwortung der Fragen gewertet und gilt als geschuldet. 
 
 
Frage 2 vom 04.01.2024 
Im Dokument "02.02_231129_FLB Preisabfrage" (PDF- und Exceldatei) fehlt aktuell die Zeile "KG 
460 Förderanlagen". 
Stellen Sie uns bitte ein überarbeitetes Dokument zur Verfügung. 
Oder soll die Anpassung eigenständig durch den jeweiligen Bieter erfolgen? 
 
Antwort vom 05.01.2024 
Die Datei wird mit der Beantwortung der Frage als Anlage in der Bieterkommunikation der 
eVergabe zur Verfügung gestellt. 
Wir bitten um Nachsicht. 
 
 
Frage 3 vom 09.01.2024 
Aufgrund der Übergabe der Tragwerksunterlagen und TGA Unterlagen zum 04.01.2024, möchten 
wir Sie bitten die Abgabefrist auf den 28.02.2024 zu verlegen. 

https://sbhcloud.hamburg.de/index.php/s/FspS9EHk6qD82XY
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Antwort vom 10.01.2024 
Einer Verlängerung der Frist wird zugestimmt. 
Die Einreichfrist endet nunmehr am 28.02.2024 um 10:00 Uhr. Die Bindefrist wurde entsprechend 
verlängert und endet am 29.04.2024. 
 
Es wurden keinerlei inhaltliche Änderungen am LV vorgenommen.  
 
Hinweis:  
Sofern Sie bereits ein elektronisches Angebot eingereicht haben, müssen Sie den 
Bearbeitungspunkt „Angebot einreichen“ zwingend erneut vollziehen, da Ihr Angebot anderenfalls 
als nicht eingereicht gilt und somit nicht gewertet werden darf.  
 
Ihre eingegebenen Daten und Preise sind unverändert im System der eVergabe gespeichert. 
 
 
Frage 4 vom 09.01.2024 
Zur FLB Seite 128 Punkt 5.1.8 KG 460 Förderanlagen:  
Sind für die Kalkulation der Aufzugsanlagen noch mit weiteren Unterlagen wie Baupläne, 
Planungsansichten und eine Qualitätsbeschreibung zu rechnen? 
 
Antwort vom 12.01.2024 
Die Konkretisierung der Aufzugsbeschreibung (20240110 Förderanlagen Beschreibung.pdf) wird 
Ihnen mit der Beantwortung der Frage als Anlage in der Bieterkommunikation der eVergabe zur 
Verfügung gestellt. 
Baupläne oder Planungsansichten gibt es nicht und werden der Ausschreibung nicht beigefügt. 
 
 
Frage 5 vom 09.01.2024 
Die Angaben zur ‚‚Teeküche Lehrer EG (S. 63 FLB)‘‘ widersprechen sich. Zunächst steht 
beschrieben ‚‚1 Teeküche bestehend aus‘‘. Gemäß dem genannten Einbauort und der Planung ist 
jedoch im EG und OG jeweils solch eine Küche zu installieren. 
Liegen wir richtig mit der Annahme, dass zwei Küchen zu errichten sind? 
 
Antwort vom 12.01.2024 
Es ist lediglich eine Teeküche im EG geplant und zu errichten. Die eingezeichnete Teeküche im 
OG wird bauseits errichtet. Im OG sind demnach nur die Küchenanschlüsse zu planen und zu 
errichten. 
 
 
Frage 6 vom 11.01.2024 
Ist bereits eine Liste der Türen vorhanden, die für die Kalkulation verfügbar ist? Falls nicht, wird 
eine erstellt und zur Verfügung gestellt?   
 
Antwort vom 15.01.2024 
Es ist keine Türliste im Zuge der Entwurfsplanung erstellt worden. Die entsprechenden Angaben 
entnehmen Sie bitte der FLB. 
 
 
Frage 7 vom 17.01.2024 
Bzgl. Fußbodenheizung, GEG-Nachweis S.13,14 - Bodenaufbau Details (EG/OG - Werkstein, 
Beschichtung): 
Hier gibt es Diskrepanz zwischen den Angaben im GEG-Nachweis und den Leitdetails. Erhalten 
alle Räume eine Fußbodenheizung, wie im GEG-Nachweis angeben (Hinweis Estrichdecke bei 
Werksteinen)? 
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Antwort vom 19.01.2024 
Die Ausführung mit Fußbodenheizung ist den Heizungsplänen zu entnehmen. In den 
Treppenhäusern ist keine Fußbodenheizung vorgesehen, in den Technikräumen nur dort, wo es 
durch die Haustechnik angegeben worden ist. Die Leitdetailplanung beschreibt nicht jeden 
Bodenaufbau, sondern lediglich die wesentlichen. In der Ausführungsplanung sind alle Angaben 
der Leitdetailplanung zu überprüfen. Dies ist in das Angebot einzukalkulieren. Die Bodenaufbauten 
sind vollumfänglich in der Ausführungsplanung zu planen und darzustellen. 
 
 
Frage 8 vom 17.01.2024 
Bzgl. Türdrücker, Plan Innentür Typ 01 (156-A24-001-LDPv00): 
Sind für Räume mit elektronischen/mechatronischen Schließanlagen Türdrückergarnituren 
(Qualität: FSB 1070 o glw.), wie im Leitdetail dargestellt, vorgesehen oder sollten Türdrücker wie 
beispielsweise der ‚‚Smart Handle‘‘ von Simons & Voss verwendet werden?     
 
Antwort vom 19.01.2024 
Türdrücker wie beispielsweise der ‚‚Smart Handle‘‘ von Simons & Voss sollen nicht verwendet 
werden. 
 
 
Frage 9 vom 17.01.2024 
Bzgl. OL Innentürtyp 10, 12; Seitenfeld mit Glasfüllung; Innentürtyp 6, Innenfenster Typ 13: 
Die Abmessungen der Oberlichter, Seitenteile und Glasausschnitte aus den Leitdetails passen 
nicht mit den Angaben der FLB überein und sind so nicht ausführbar. 
 
Hier einige Beispiele: 
- FLB S.61 & Leitdetail Innentür Typ 10, 12 

Die Höhe für das Oberlicht ist in der FLB mit 0,98m und im Leitdetail mit 0,91m angegeben.  
 

- FLB S. 59, 62 & Leitdetail Innentür Typ 1,12 & Innenfensterelement Typ 13 
Die Abmessungen der Seitenfelder mit Glasfüllung passen nicht mit den Angaben der FLB 
überein.  

 
- FLB S.60 & Leitdetail Innentür Typ 6 

In der FLB ist für den Typ 6 kein Glasausschnitt angegeben, jedoch im Leitdetail.  
 
- FLB S.62 & Leitdetail Innenfenster Typ 13 

Die Abmessungen der Glasflächen aus der FLB stimmen nicht mit denen des Leitdetails überein. 
Zudem sind Maße für Festverglasung und Glasausschnitte nicht angegeben.  

 
Gehen wir recht in der Annahme, dass die Abmessungen der Leitdetails maßgebend sind?      
 
Antwort vom 19.01.2024 
Die Aufteilung der Innentüren und Innenfenster ist gemäß der Leitdetailplanung zu kalkulieren. 
 
 
Frage 10 vom 17.01.2024 
Bzgl. Verkürzung der Türblätter, FLB S. 59 & Leitdetail Innentür Typ 8: 
Hier gibt es Diskrepanz zwischen den Aussagen der FLB und den Leitdetails. Welche Türen sollen 
verkürzt werden (Diskrepanz Brandschutz/dicht Schließend/Abstand für Lüftung)?   
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Antwort vom 19.01.2024 
Es sollen alle Türblätter verkürzt werden, die im Verbund mit einer Lüftung stehen, z.B. Türen 
zwischen WCs und WC-Vorräumen und keine widersprechende Anforderung erfüllen müssen. 
 
 
Frage 11 vom 17.01.2024 
Bzgl. Innentür E00-15-01 und Glas-/Metalltür Essbereich 1/Flur 1 - E00-29-01, Grundriss EG & 
BSK EG: 
Die Tür ist laut Grundriss eine T30 RS Tür und laut BSK dichtschließend. Was ist an dieser Stelle 
maßgebend?     
 
Antwort vom 19.01.2024 
Das BSK ist maßgebend. 
 
 
Frage 12 vom 17.01.2024 
Bzgl. KG 400 5.1.1 Allgemein: 
Die Begrifflichkeiten ‚‚anerkannte Regeln der Technik (a.R.d.T)‘‘ und ‚‚Stand der Technik‘‘ bzw. 
‚‚neuester Stand der Technik‘‘ werden im gleichen textlichen Zusammenhang verwendet.  
Wir gehen davon aus, dass die Leistungen gem. der anerkannten Regeln der Technik zu erbringen 
sind.   
 
Antwort vom 19.01.2024 
Ja, die Leistungen sind gem. der anerkannten Regeln der Technik zu erbringen. 
 
 
Frage 13 vom 17.01.2024 
Bzgl. 5.1.1 Allgemein (s.84, 13. Absatz): 
Es heißt ‚‚Abnahmen finden erst nach durchgeführten Schulungen statt‘‘.  
Wir gehen davon aus, dass hier Teilabnahmen gemeint sind. Die Gesamtabnahme erfolgt nach 
Terminplan.   
 
Antwort vom 19.01.2024 
Ja, dies ist korrekt. 
 
 
Frage 14 vom 17.01.2024 
Bzgl. 5.1.1 Allgemein (S.86), Prüffristen des Prüfstatikers: 
Welche Prüfdauer ist für beim Prüfstatiker eingereichte ‚‚Kernbohranträge‘‘ anzusetzen? 
 
Antwort vom 19.01.2024 
Die anzusetzende Prüfdauer ist ausreichend zu bemessen 
 
 
Frage 15 vom 17.01.2024 
Bzgl. 5.1.1 Allgemein (87, 2.ter Absatz): 
Welche Prüffrist durch Dritte ist hier anzusetzen? 
 
Antwort vom 19.01.2024 
Die anzusetzende Prüffrist ist ausreichend zu bemessen 
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Frage 16 vom 17.01.2024 
Werden die vertraglichen Ausführungen aus der FLB noch durch einen GU-Vertrag ergänzt? 
 
Antwort vom 19.01.2024 
Es folgt kein ergänzender GU-Vertrag. 
 
 
Frage 17 vom 17.01.2024 
Bzgl. 5.1.1 Allgemein S97, Barrierefreie WC Anlage:  
Hier sind die DIN 18024 und 18025 erwähnt. Diese beziehen sich auf den Wohnungsbau bzw. sind 
überholt. Gehen wir richtig in der Annahme, dass statt der o.g. Normen die DIN 18040-1 zu 
berücksichtigen ist? 
 
Antwort vom 19.01.2024 
Ja, die DIN 18040-1 ist maßgebend. 
 
 
Frage 18 vom 17.01.2024 
Gem. dem Brandschutzplan (Plannr.: 156-A03-E01-G00) soll der Flur 02 (nördlich von Innenhof 
01) als notw. Flur ausgebildet werden. Der notw. Flur wird vom Kompartment 1.1 mit einer T30 RS 
Tür abgetrennt. Ebenso erfolgt die Trennung zwischen Kompartment 1.1 und Kompartment 1.4 
mittels einer T30 Tür, die an den Innenhof anschließt. Sind weitere Maßnahmen bzgl. des 
Brandüberschlags über Eck vorzusehen?  
 
Antwort vom 19.01.2024 
Nein, es sind keine weiteren Maßnahmen über Eck erforderlich. 
 
 
Frage 19 vom 17.01.2024 
Bzgl. Türen in Fluchtwegen: 
Gem. der FLB und dem BSK ist eine lichte Fluchtwegbreite von 1,20m vorzusehen. Im Flur 02 im 
1. OG wird dieser Fluchtweg beispielsweise durch aufschlagende Türen deutlich eingeschränkt. 
Sind diese Punkte bereits mit dem DGUV abgestimmt? Wir bitten um Klarstellung.   
 
Antwort vom 19.01.2024 
Die Türen wurden bzgl. ihrer Aufschlagsrichtung mit dem Brandschutzgutachter abgestimmt. Eine 
Abstimmung mit der DGUV ist in die Planungsleistungen einzukalkulieren 
 
 
Frage 20 vom 17.01.2024 
Gem. FLB ist die DIN 18040 maßgebend für das Projekt. Gibt es Rollstuhlabstellplätze? Wo 
befinden sich die Evakuierungsflächen für Rollstuhlfahrer?  
 
Antwort vom 19.01.2024 
Es sind keine gesonderten Rollstuhlabstellplätze oder Evakuierungsflächen für Rollstuhlfahrer 
vorgesehen. 
 
 
Frage 21 vom 17.01.2024 
Die DIN 18040-1 schreibt vor, dass aus Sicherheitsgründen keine Drehflügeltüren in die 
Sanitärräume einschlagen darf. Im 2. OG schlägt die Tür vom WC Beh. in den Vorraum und die 
Tür vom PuMi in das WC Beh. ein. Wir bitten um Klarstellung. 
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Antwort vom 19.01.2024 
Es wird davon ausgegangen, dass die Tür zum Putzmittelraum nur außerhalb der Betriebszeiten 
der Schule geöffnet wird. 
 
 
Frage 22 vom 17.01.2024 
Bzgl. Türzargen Türtyp 8: 
Sind die Türzargen im EG mit den Türnummern E00-12-01 und E00-14-01 in Edelstahl 
auszuführen? Alle vergleichbaren Türen zu WC-Vorräumen sind mit Stahlzargen dargestellt. 
 
Antwort vom 19.01.2024 
Die Qualitäten der Türzargen sind gemäß Raumtypenbuch anzubieten. Die Türzarge zur Dusche 
(Nassraum) ist gemäß Raumtypenbuch in Edelstahl V4a vorgesehen und anzubieten. 
 
 
Frage 23 vom 17.01.2024 
Nach Rückmeldung von den Versorgern liegen Ihnen bereits Angebote für die Hausanschlüsse 
vor. Wir bitten um Weiterleitung, um die Kosten entsprechend berücksichtigen zu können. 
 
Antwort vom 19.01.2024 
Gem. der Schnittstellenliste (1.6 Bauleistungen ab dem Anschlusspunkt der öffentlichen 
Versorgungseinrichtungen) liegen die Kosten für die Hausanschlüsse bei dem AG. 
 
 
Frage 24 vom 17.01.2024 
Gemäß dem Architektenschnitt soll die Decke über dem 1. OG mit 24cm Stärke ausgeführt 
werden, gemäß dem Positionsplan mit 25cm.  
Welche Angaben sollen, evtl. auch für weitere Differenzen, maßgebend sein? 
 
Antwort vom 19.01.2024 
Gemäß statischer Berechnung ist die Decke 24cm stark, die statische Berechnung ist maßgebend. 
 
 
Frage 25 vom 16.01.2024 
Als Kalkulationsgrundlage für die KG 480 befindet sich in FLB unter Punkt 5.1.10 lediglich ein 
Textabsatz. 
Können Sie uns ergänzende Dokumente als Grundlage zukommen lassen? 
 
Antwort vom 23.01.2024 
Leider stehen uns keine weiteren Unterlagen zur Verfügung. 
 
 
Frage 26 vom 18.01.2024 
Ist es möglich uns ein 3D- bzw. IFC-Modell zur Verfügung zu stellen? 
 
Antwort vom 25.01.2024 
Es wurde kein 3D- bzw. IFC-Modell erstellt. 
 


