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Verfahren: GMH VOB OV 051-26 IE - Norderschulweg 14-18 - Heizung

LISTE DER ÖFFENTLICHEN NACHRICHTEN

Nr Frage Antwort Gesendet

1 Zur Kalkulation wäre es zweckmäßig Zeichnungen
(Grundrisse, Schnitte etc.) bereitzustellen.
Bitte um Bereitstellung der Zeichnung im
PDF-Format.

Als Anlage wird die zugehörige Planunterlage zur
Trassenplanung zur Verfügung gestellt.

30.07.2026 14:25:16

Anlagen:

23-1369-ALL-3-740_01_TA-AU-AU-000-01-P_geschwärzt.PDF• 

2 Im Rahmen der Angebotsbearbeitung zum og.
Leistungsverzeichnis ist uns aufgefallen, dass
innerhalb des Titels „Gebäudeautomation“ (Pos.
03.02.xx sowie analog Pos. 04.06.xx für den
Bestandsumbau) zwar die Lieferung und Montage
der Feldgeräte, der Schaltschrank- /
Automatisierungshardware sowie die elektrische und
funktionale Inbetriebnahme beschrieben sind, eine
eigenständige Position für die Programmierung und
Parametrierung der Steuerungs- bzw.
Applikationssoftware (DDC-Programmierung,
Regelstrategie, Visualisierung) jedoch nicht
enthalten ist.

Konkret verweist Position 03.02.28 „Schaltschrank
Inbetriebnahme“ auf eine „Funktionsprobe der
Steuerungen entsprechend Funktionsliste“. Eine
solche Funktionsliste bzw. Funktionsbeschreibung
liegt den uns vorliegenden
Ausschreibungsunterlagen nicht bei.

Wir bitten daher um Beantwortung folgender Fragen:

a) Liegt der Ausschreibung eine Funktionsliste bzw.
Funktionsbeschreibung als Anlage zugrunde, auf die
sich Position 03.02.28 bezieht? Falls ja, bitten wir
um Übersendung dieser Unterlage, da sie
Grundlage für die Programmierung der
DDC-Steuerung ist.

b) Ist die Programmierung und Parametrierung der
DDC-Applikationssoftware (inkl. Erstellung der
Visualisierung / Bedienoberfläche des Web Panels)
in den bestehenden Positionen – insbesondere Pos.

zu a) Die Programmierung und Inbetriebnahme der
Managementebene wird durch den städtischen
Innovationspartner ausgeführt.
Eine Funktionsliste ist demnach für die Kalkulation
irrelevant.

zu b)  Nein, die Programmierung und
Inbetriebnahme der Managementebene wird durch
den städtischen Innovationspartner ausgeführt.
Bitte berücksichtigen Sie innerhalb ihrer Kalkulation
in der Position 03.02.18 ein Stundenkontingent von
10h zur Einbindung des Innovationspartners.   

zu c) Für die aufgeführten Leistungen muss nichts
kalkuliert werden, da Sie durch den
Innovationspartner ausgeführt werden.
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03.02.14 „Controller“, Pos. 03.02.28 „Schaltschrank
Inbetriebnahme“ und Pos. 03.02.31
„Inbetriebnahme“ (sowie den entsprechenden
Positionen unter Titel 04.06) – kalkulatorisch zu
berücksichtigen, oder ist hierfür eine gesonderte
Position vorgesehen bzw. nachträglich in das
Leistungsverzeichnis aufzunehmen?

c) Sofern keine gesonderte Position aufgenommen
wird:
Wir bitten um schriftliche Bestätigung, dass die
Kosten für Programmierung, Parametrierung und
softwareseitige Inbetriebnahme der
Gebäudeautomation vollständig in den o. g.
Positionen enthalten sein sollen, damit diese
Leistung im Rahmen der Angebotsprüfung eindeutig
zuordenbar ist und im Preisvergleich der Angebote
berücksichtigt wird.
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