
BIETERKOMMUNIKATION
Ausschreibung (Korrektur) 

28.09.2026 

Verfahren: GMH VOB OV 066-26 AS - Ohnhorststraße 18 - Erdarbeiten

LISTE DER ÖFFENTLICHEN NACHRICHTEN

Nr. Frage Antwort Gesendet

1 Leider ist das LV nicht eindeutig beschrieben, so
dass wir für eine genaue Angebotsabgabe einen
Trassenplan benötigen. Können Sie uns diesen zur
Verfügung stellen?

Der Leitungsverlauf und die Tiefe ist in der
Ausführungsplanung (Anlagen: Grundleitungsplan
und Entwässerungsplan) ersichtlich.
Bei weitern Unklarheiten zum LV bitte die
entsprechenden Positionen zur Klärung direkt
angeben.

10.09.2026 11:30:24

2 Wie viele Räume welcher Größe sind zu reinigen? Es sind die eigenen Arbeitsräume zu reinigen. 23.09.2026 10:33:00

3 Wie soll gereinigt werden? „Besenrein“ oder soll
eine Putzkolonne anrücken?

Es soll besenrein ohne Putzkolonne gereinigt
werden.

23.09.2026 10:33:00

4 Welches Material fällt für die Entsorgung an und in
welchen Mengen?

Bitte den Bauschutt aus dem Aushub der Erdarbeiten
entsorgen.       

23.09.2026 10:33:00

5 Mit wie vielen Reinigungen ist hier zu kalkulieren? Es sind zwei Reinigungen zu kalkulieren. 23.09.2026 10:33:00

6 Pos. 540.3.010- 020: Mit den Positionen 540.3.010
- 020 sollen Rohrgräben bis 3,00 m kalkuliert
werden. 

                                Das ist mit der LV-
Positionsbeschreibung jedoch nicht möglich. Bitte
geben Sie genau an, welche Längenanteile

                                auf welche Rohrgrabentiefen
entfallen.

Pos. 540.4.020: Bitte definieren Sie exakt die
auszuführenden Arbeiten!!! Was soll wie wohin
umverlegt werden?

Pos. 540.4.010: Hier sollen Rohrleitungen
abgebrochen werden incl. Erdarbeiten. Bitte
definieren Sie genau die Art (Material/
Durchmesser) der

                        Rohrleitungen sowie die Tiefenlage.

Vielen Dank für den Hinweis.

Es wird ein Korrekturzyklus durchgeführt, mit dem ein
neues Leistungsverzeichnis in Form einer GAEB und
eines PDF.LV zur Verfügung gestellt werden.

Folgende Änderungen im Leistungsverzeichnis
wurden vorgenommen:

Zu Pos. 540.4.020:   
Ergänzt um:
5m DN100 PVC in 1,50m Tiefe

• 

Zu Pos. 540.4.010:
Ergänzt um:
bis DN 150 PVC und eine Tiefenlage von
1,80m.

• 

Hinweis:
Es wird ein Korrekturzyklus eingeleitet, während
dieser Zeit können Sie nicht auf das Verfahren
zugreifen. Mit Veröffentlichung der
Änderungsbekanntmachung im EU-Amtsblatt wird
der Korrekturzyklus abgeschlossen und das
Verfahren wieder freigeschaltet 

25.09.2026 09:13:15

7 Hinweis vom 28.09.2026 Es wurde ein Korrekturzyklus durchgeführt. 28.09.2026 07:12:38

Bieterkommunikation - 1/2



Die Änderungsbekanntmachung ist im EU-Amtsblatt
veröffentlicht, das Verfahren ist wieder freigeschaltet
und Sie können darauf zugreifen.  

Hinweis: 
Sofern Sie bereits ein elektronisches Angebot
abgegeben haben, müssen Sie das
Leistungsverzeichnis unter dem Punkt
„Produkte/Leistungen“ auf Grundlage der
aktualisierten Fassung des LV erneut bepreisen und
ihr Angebot neu einreichen. 

Ihre eingegebenen Daten in den Formularen des
Bearbeitungspunktes
„Vertragsbedingungen/Formulare“ sowie etwaige
eigene Anlagen sind unverändert im System der
eVergabe gespeichert. 

Wir bitten die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. 
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